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Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gtubczycach

Gtubczyce, 18 marca 2026 r.

Zbiorcza roczna ocena jakosci wody
na Krytej Ptywalni Hydrosferaw Kietrzu za 2025 rok

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gtubczycach na podstawie art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z
2024 r. poz. 416/ oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
/Dz. U.z 2022 r. poz. 1230/, po dokonaniu zbiorczej rocznej oceny jakosci wody
stwierdza:

1. Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z wodociggu publicznego Kietrz i
spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. z 2017
r. poz. 2294/.

2. Ocena obejmuje caty 2025 rok.

3. Ptywalnia wyposazona jest w 2 niecki basenowe, jacuzzi i 12 natryskéw, z
ktérych dokonywano oceny jakosci wody zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach.

4. Ocena parametréw jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez
zarzadzajacego ptywalnia w wyniku:
= prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej

udokumentowania,

» nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania wynikdw pomiaréw w zakresie
pH, potencjatu redox, stezenia chloru wolnego, chloru zwigzanego i
temperatury wody.

5. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byty:
przez zarzadzajacego basenem zgodnie z ustalonym harmonogramem

pobierania prébek wody,

przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gtubczycach
celem wydania zbiorczej oceny,

@ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1inr 2 do
rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac¢ woda na ptywalniach:

zakres badar obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
ogbIna liczbe mikroorganizméw w 36°C po 48h inkubacji, Gronkowce,
Legionella sp. metnos¢, chloroform, £ THM, azotany, utlenialnos¢, a takze
chlor wolny, chlor zwigzany i potencjat redox kazdorazowo podczas
pobierania prébek do badan mikrobiologicznych,
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7 zarzadca ptywalni dokonywat pomiaru: potencjatu redox, chloru wolnego,
odczynu i temperatury wody nie rzadziej niz co 4 godziny w trakcie godzin
uzytkowania ptywalni oraz chloru zwiagzanego raz na dobe,

7 zgodnie z wymagana czestotliwoscia okreslona w zataczniku nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach,

7z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zataczniku nr 4

do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim

powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach:

o w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji, tj. GBA POLSKA Sp. z 0.0. Member of GBA GROUP,
ul. Mochtynska 65, 03- 289 Warszawa,

o Laboratorium WSSE Opole, Oddziat w Kedzierzynie- KoZlu, ul.
Anny nr 14, 47- 200 Kedzierzyn- KoZle.

Jakos¢ wody z Krytej Ptywalni Hydrosfera w Kietrzu w ocenianym okresie
spetniata wymagania mikrobiologiczne w zakresie zawartosci bakterii Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa i Gronkowcow koagulazododatnich. Odnotowano
przekroczenia dopuszczalnej liczby mikroorganizméw w 36° C po 48 h inkubacji w
wodzie z systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej oraz bakterii Legionella w wannie
jacuzzi.

Mikroorganizmy wyhodowane w 36° C po 48 h inkubacji nie s czynnikiem
chorobotwdrczym. Ich obecno$¢ w wodzie nie stanowi zagrozenia dla zdrowia
ludzi. Stosowane sa jako wskaznik szczelnosci i czystosci systemu instalacji
wodnej. Natomiast obecnoé¢ bakterii Legionella w niecce wytwarzajacej aerozol
wodno- powietrzny stanowi ryzyko bezposredniego zagrozenia dla zdrowia ludzi.
Bakterie z rodzaju Legionella moga wywota¢ chorobe zakazna- legioneloze,
goraczke Pontiac, stan septyczny. Do zakazenia dochodzi poprzez inhalacje
skazonego aerozolu wodno- powietrznego. Na zachorowanie narazone sg przede
wszystkim osoby chore z niedoborami immunologicznymi, a takze osoby w
podesztym wieku, palacze, diabetycy.

W zwiazku z powyzszym zarzadca ptywalni podejmowat dziatania naprawcze
polegajace na czyszczeniu i dezynfekcji instalacji wodnej skutkujace poprawa
jakosci wody. Wanna jacuzzi do czasu uzyskania pozytywnych wynikéw badan
byta wytaczona z uzytkowania.

Wyniki pomiaréw stezenia chloru zwiazanego, azotanéw, metnosci i potencjatu
redox nieregularnie wykazywaty przekroczenia obowiazujacych norm. Powyzsze
nie stanowito zagrozenia dla zdrowia ludzi. Wskazywato na konieczno$c¢
usprawnienia proceséw uzdatniania wody. Pozostate parametry fizykochemiczne
spetniaty obowigzujace wymagania.

Administratorowi obiektu wskazano prowadzi¢ wzmozony nadzér nad procesami
uzdatniania wody w celu uzyskania odpowiednich norm.



Dokonujac zbiorczej rocznej oceny jakosci wody, na podstawie analizy
parametrow jakosci wody na ptywalni, wynikéw badan wody wykonanych w
ramach kontroli urzedowej i wewnetrznej, zakresu i czestotliwosci wykonywania
badan wody przez zarzadce ptywalni,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gtubczycach stwierdza, ze ocena
jakosci wody na Krytej Ptywalni Hydrosferaw Kietrzu w 2025 r. dokonywana
byta zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo zdrowotne oséb korzystajacych z ptywalni.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na
ptywalniach precyzuje sposob i zakres informowania spoteczenstwa
korzystajacego z ptywalni, wskazujac jednoczesnie, ze to zarzadzajacy ptywalnia
zobowiazany jest informowac ludnosc o jakos$ci wody na ptywalni.

Komunikat powinien by¢ zamieszczony na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz
na stronie internetowe;.

Zarzadca jest obowigzany do niezwtocznej aktualizacji komunikatu w przypadku
wystgpienia zmian jakosci wody na ptywalni.

Alina Mazur - Ciapa
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gtubczycach
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